
Zapojení termostatu k ventilátorům/ 
Termostat set up to ventilators 

1. Počáteční stav
1. Initial condition

2. Odstraňte vidlici u napájecího kabelu ventilátorů
2. Remove the plug from the power supply cable of the ventilator



3. Uvedený   konec kabelu odizolujte a zapojte do termostatu.
3. Remove the insulation from the marked ending of cable 
and plug it into the thermostat.




